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OZNACZENIA:

[ Tablica elektryczne

Listwa wyréwnawcza, art..nr: G119 03
ZSW1 E Producent: Galmar

UWAGI:

Pracownia

1.11d
Klatka

||| schodowa

1.15a
Hall

Korytko kablowe trojdzielne

@ Oprawa oswietleniowa typu kinkiet 8W LED
mocowac na wysokosci 2,6 m. od podtogi

Szyny wyréwnawcze mocowaé na wysokosci 1,3 m..podlogi.

W fazienkach i pomieszczeniach pomocniczych stosowaé
osprzet bryzgoszczelny.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
POPRZEZ SZYBKIE WYLACZENIE
UKLAD SIECI TN-S

,ARMAX” Sp.

27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13

Z 0. O.

tel. 601063690

Nazwa obiektu: Aneks do projektu:

Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego
budynku przy ul.. Kosciuszki 37 w Potaficu na Srodowiskowy Dom Samopomocy

Inwestor: Adres obiektu:
Gmina Potaniec 28-230 Potaniec
ul.. Ruszczanska 27 ul..: Kosciuszki 37
28-230 Potaniec dz. nr ew.: 6485/6
Przedmiot: Nrrys: Str: Skala:
Plan instalacji koryt kablowych i o$wietlenia| 03-02
dyzurnego - rzut pietra w4
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